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.פ.רגנרטורים01.08.21.0000

01.08.21.0001

התקנה , אספקה, יצור, ביצוע העבודה יכלול תכנון: הערה

חיבור הרצה והפעלה של גנרטורים בחופה מושתקת כולל 

לרבות , כל העבודות הנדרשות לצורך ביצוע העבודה

, לוחות פיקוד וסינכרון, מערכות קוליסות אוויר דלק ועוד

באם הושמט . מערכת השלת עומסים ועוד, חיבור בלוחות

מכתב הכמויות מטה סעיף ואו פרק כלשהו לצורך אספקה 

וביצוע מערכת מושלמת עובדת בדוקה ומאושרת מכון 

הערה.לא תשולם לקבלן תוספת מחיר בעבור תוספת זו, תקנים

01.08.21.0010

  PRIMEאספקה של מערכת דיזל גנרטור בהספק 

2200KVAמושתקת עם מערכת ,  לפחות מותקן במכולה

מערכת , מערכת השתקה, רגל40מכולה : השתקה כולל

מערכת דלק וכל מערכות העזר כמוגדר במפרט , פליטה

1.00'קומפכולל צביעת החופה בצבע עמידה בקוריזיה. הטכני

01.08.21.0040

 ליטר לפחות 2000מיכל דלק יומי מותקן על הגנרטור בנפח 

מותקן בחופה הגנרטור מיכל כפול לפי התקן ודרישות משרד 

צנרת דלק , משאבות דלק)האנרגיה כולל כל הציוד הנדרש 

, כולל תוספת של מונה דלק, כולל התחברות למיכל קיים, ('וכו

כבל פיקוד וכח וכל הנדרש לפי , צנרת דלק, משאבות דלק

1.00'קומפהתקן הישראלי ודרישות משרד האנרגיה

01.08.21.0070

  65 אמפר זרם קצר 4000התקנה וחיבור מפסק זרם , אספקה

מנוע דריכה , כולל סליל הפסקה וניתוק . ABBא תוצרת   "ק

להתקנה ,  מגעי עזרN.V24V DCכולל סליל , והפעלה מרחוק

1.00'קומפכולל לוח, בחופת הגנרטור

01.08.21.0072

  65 אמפר זרם קצר 630התקנה וחיבור מפסק זרם , אספקה

מנוע דריכה , כולל סליל הפסקה וניתוק . ABBא תוצרת   "ק

להתקנה ,  מגעי עזרN.V24V DCכולל סליל , והפעלה מרחוק

1.00'קומפכולל לוח, בחופת הגנרטור

01.08.21.0090

הובלה והתקנה של הגנרטור על כל חלקיו כולל לוח וכל הציוד 

1.00'קומפמכלול מלא להפעלת גנרטור בהתאם לתקן, הנלווה בשטח

01.08.21.0100

, מסוככים/אספקה התקנה וחיבור של כבלי פיקוד  משורינים

כבלי תקשורת , מסוככים/כבלי בקרה  משורינים

סיבים אופטיים לחיבור בין כל מרכיבי , מסוככים/משורינים

ובין ,  לוחות הגנרטוריםG1Nהקשורים לגנרטור ,  המערכת

י בקר הגנרטורים לרבות ללוחות חלוקה "הלוחות המפוקדים ע

מערכות השלת עומסים בלוחות , לוח חלוקה גנרטורים, ראשים

כולל אספקה התקנה וחיבור כבלים  . משנים

1.00'קומפסיבים ותשתיות, מוליכים, מסוככים/משורינים

1.00'קומפפנל כבאים עבור גנרטור בהתאם לדרישות רשות הכבאות01.08.21.0140

01.08.21.0200

טיפול במערכת פיקוד קיימת של הגנרטורים בהתאם להמלצות 

 המצייע יתן תג מחיר לכל 24/02/2025אריאל סגל מתאריך 

1.00'קומפ.,סעיף במכתב בנפרד

01.08.21.0300

ופינוי למקום מאושר , א לפחות קיים " קו1000פירוק גנרטור  

1.00'קומפי המזמין"ע

1.00'קומפא" קו1000זיכוי עבור גנרטור 01.08.21.0310

סכוםסכום גנרטורים01.08.21.9999

.פ.רמערכת דלק01.08.70.0000

: כל סעיף בפרק זה כולל במחיר היחידה, למען הסר ספק01.08.70.0010

הוצאת , התקנה, חפירה, אספקה, הובלה, יצור, ביצוע, תכנון

אישור המשרד לאיכות , תאום אישור מול חברת החשמל, היתר

יועץ / הקבלן יעסיק מהנדס. אישור רשות הכבאות, הסביבה

.דלק ויועץ בטיחות רשום שיבצע תכנון מפורט

הערה
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אספקה התקנה חיבור והפעלה של מערכת דלק , יצור, תכנון01.08.70.0020

, צנורות דלק,  ליטר תת קרקעי40,000מיכל : הכוללת

לוח כח , מובילים, חפירות, תעלות, תשתיות, מצופים, משאבות

, כולל שינוים שיפוץ, קומפלט לאספקת מערכת עובדת, ופיקוד

. יועץ דלק, ליווי יועץ בטיחות, שינוים של מערכת הדלק הקיימת

מחיר עלות התקנת , מקום מיכל הדלק יהיה לפי התוכנית

ללצנרת ימדד בנפרד

01.08.70.0030

,  גמיש2"תוספת עבור אספקה והתקנה צינור דלק תת קרקעי 

100.00א"מוהחיזרת המצב לקדמותו, כיסוי , צינור מגן, כולל חפירה 

250.00א"מSC40 ברזל שחור 2"אספקה והתקנה צינור דלק עילי 01.08.70.0030

 ליטר והעברתו ואו פינוי מאושר 10,000פרוק מיכל דלק קיים 01.08.70.0040

1.00'קומפי המזמין"ע

01.08.70.0042
אספקה התקנה חיבור והפעלה של מערכת דלק , יצור, תכנון

, תעלות, תשתיות, מצופים, משאבות, צנורות דלק: הכוללת

קומפלט לאספקת מערכת , לוח כח ופיקוד, מובילים, חפירות

, שינוים של מערכת הדלק הקיימת, כולל שינוים שיפוץ, עובדת

, ליווי יועץ בטיחות,  ליטר קיים10,000התקנה וחיבור מיכל 

מחיר עלות , מקום מיכל הדלק יהיה לפי התוכנית. יועץ דלק

1.00'קומפכולל משטח מבטון עבור המיכל, התקנת צנרת ימדד בנפרד

 ליטר 2000אספקה התקנה וחיבור של מיכל דלק יומי בנפח 01.08.70.0050

מיכל כפול לפי התקן ודרישות משרד האנרגיה , לפחות מותקן 

כולל , ('צנרת דלק וכו, משאבות דלק)כולל כל הציוד הנדרש 

, כולל תוספת של מונה דלק, התחברות לגנרטורים הקיימים

כבל פיקוד וכח וכל הנדרש לפי , צנרת דלק, משאבות דלק

פרוק המערכת , התקן הישראלי ודרישות משרד האנרגיה

'קומפהקיימת והחלפתה בחדשה וביצוע שינוים

סכוםסכום מערכת דלק01.08.70.9999

1.00.פ.רעבודות הנדסה אזרחית01.08.71.0000

: כל סעיף בפרק זה כולל במחיר היחידה, למען הסר ספק01.08.71.0010

הוצאת , התקנה, חפירה, אספקה, הובלה, יצור, ביצוע, תכנון

תאום ואישור מול חברת , היתר בניה ואו פטור מהיתר

הקבלן יעסיק מהנדס קונסטרוקטור רשום שיבצע . החשמל

הערה.תכנון מפורט

א " קו2200ביצוע משטח בטון להצבה והתקנת גנרטור 01.08.71.0020

מערכת , שרוולים, זיוני ברזל, ביצוע יציקה, חפירה, לפחות

כולל תכנון ואישור , הארקת יסוד בהתאם לתקנות החשמל

1.00'קומפ.מהנדס קונסטרוקטור

חיתוך הקיר , עבור התקנת כבלים, ביצוע פתח בקירות בטון01.08.71.0040

1.00ר"מי מהנדס קונסטרוקטור"ואישורו ע, י דיסק יהלום"יבוצע ע

6.00'קומפמ" ס30 בעובי קיר מזוין של עד 6"ביצוע וקידוח בקוטר עד 01.08.71.0050

סכוםסכום עבודות הנדסה אזרחית01.08.71.9999

.פ.רשונות01.08.89.0000

01.08.89.0010

המחיר כולל " פלימסטיק"ביצוע אטימה מעברי כבלים עם חומר 

1.00ר" מ(מתחת ללוח)הביצוע יהיה לפי הוראות היצרן , הספקת החומר

1.00'קומפמהנדס בודק/ח"העברת ביקורת ח01.08.89.0030

סכוםסכום שונות01.08.89.9999

.פ.רעבודות חשמל02.08.08.0000
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02.08.08.0001

התקנה , אספקה, יצור, ביצוע העבודה יכלול תכנון: הערה

חיבור הרצה והפעלה של גנרטורים בחופה מושתקת כולל 

לרבות , כל העבודות הנדרשות לצורך ביצוע העבודה

, לוחות פיקוד וסינכרון, מערכות קוליסות אוויר דלק ועוד

באם הושמט . מערכת השלת עומסים ועוד, חיבור בלוחות

מכתב הכמויות מטה סעיף ואו פרק כלשהו לצורך אספקה 

וביצוע מערכת מושלמת עובדת בדוקה ומאושרת מכון 

הערה.לא תשולם לקבלן תוספת מחיר בעבור תוספת זו, תקנים

.פ.רצנורות ומובילים02.08.10.0000
100.00מטרמ עם חוט משיכה" מ23 קשיח החתך עד וכולל PVCצינור 02.08.10.0010

100.00מטרמ עם חוט משיכה" מ36 קשיח עד וכלל PVCצינור 02.08.10.0040

02.08.10.0050

 100מ גובה דופן " מ200 סולם ברוחב OBOסולם מגולוון מתוצרת 

כולל חיבור והתקנה גיד הארקה , מ לפחות " מ2עובי פח , מ"מ

100.00מטר.1X25מנחושת בחתך 

02.08.10.0060

 100מ גובה דופן " מ400 סולם ברוחב OBOסולם מגולוון מתוצרת 

כולל חיבור והתקנה גיד הארקה , מ לפחות " מ2עובי פח , מ"מ

10.00מטר.1X25מנחושת בחתך 

02.08.10.0070

 100מ גובה דופן " מ600 סולם ברוחב OBOסולם מגולוון מתוצרת 

כולל חיבור והתקנה גיד הארקה , מ לפחות " מ2עובי פח , מ"מ

10.00מטר.1X25מנחושת בחתך 

02.08.10.0080

, מ" מ100מ גובה דופן " מ800 ברוחב OBOסולם מגולוון מתוצרת 

כולל חיבור והתקנה גיד הארקה מנחושת , מ לפחות " מ2עובי פח 

80.00מטר.1X25בחתך 

10.00מטרמ" מ200מ לפחות לתעלה פח כבלים " מ2מכסה מגולוון בעובי 02.08.10.0100

10.00מטרמ" מ400מ לפחות לתעלה פח כבלים " מ2מכסה מגולוון  בעובי 02.08.10.0110

10.00מטרמ" מ600מ לפחות לתעלה פח כבלים " מ2מכסה מגולוון בעובי 02.08.10.0100

10.00מטרמ" מ800מ לפחות לתעלה פח כבלים " מ2מכסה מגולוון  בעובי 02.08.10.0110

02.08.10.0220

מ לפחות בעובי דופן של " מ200X100תעלת כבלים מפח מגולבן 

כולל , מ לפחות כולל מכסה הצבועים בצבע אפוקסי עם שילוט" מ2.2

50.00מטר.1X25חיבור והתקנה גיד הארקה מנחושת בחתך 

02.08.10.0270

עבור קונסטרוקצית , בעל צורה בהתאם לצורך, פרופיל פלדה מגולוון

, אומים, ברגים, קידוחים, גלוון באבץ חם, כולל חיתוכים, עזר

400.00ג"קתיקוני צבע וכל חומרי העזר הדרושים, דיסקיות

02.08.10.0280

, 1"בקוטר , שרוול  מגן גמיש ממתכת מצופה בציפוי פלסטי עבה

כולל חבקים לחיזוק השרוול ואבזרים מתאימים בקצוות השרוולים 

10.00מטרלשם חיבורים לקופסאות או לציוד אחר

10.00מטר3/4" אך בקוטר , ל"כנ02.08.10.0290

01.01.10.0460

מ ברוחב " פלבSS304חלד נירוסטה -תעלת כבלים מפלדה אל

 2.2בעובי דופן , מ לפחות" מ100גובה דופן , מ לפחות" מ200

צביעה בצבע אפוקסי בגוון מוכתב , כולל מכסה, מ לפחות"מ

חיבור והתקנה גיד הארקה מנחושת , עם שילוט, י המזמין"ע

10.00 מטר.1X25בחתך 

01.01.10.0480

מ "חלד פלב-מ מנירוסטה מפלדת אל" ס8ברוחב " C" פטה 

SS30410.00 מטר

01.01.10.0490

עבור , בעל צורה בהתאם לצורך, פרופיל מנירוסטה

, אומים, ברגים, קידוחים, כולל חיתוכים, קונסטרוקצית עזר

כל החומרים . תיקוני צבע וכל חומרי העזר הדרושים, דיסקיות

100.00ג" קמ"חלד פלב-והאביזרים יהיו מפלדת אל
סכוםסכום צנורות ומובילים02.08.10.9999

.פ.רו" ק0.6/1מוליכים וכבלים 02.08.11.0000

02.08.11.0001
 מנחושת מיועדים להתקנה חיצונית  ופנימית UVכל הכבלים יהיו 

הערהFR3ויהיו . קרקעים ועילים- בתנאים תת.  בתנאי שטח קשיים

02.08.11.0002

המחיר כולל את אספקת הכבלים והתקנתם כבלים בחתך עד וכולל 

5X35ר המחיר יכלול גם את חיבור הכבל לכל קטע שהוא " ממ

חיבורי קצה אלו לא , 1X300וכבל בחתך עד . מהאורך הכללי

הערה!!יתומחרו בנפרד 

02.08.11.0010

 מסוג 3X2.5וולט בחתך 1000אספקה התקנה וחיבור של כבל 

N2XY FR3100.00מטר

02.08.11.0020

 מסוג 5X2.5וולט בחתך 1000אספקה התקנה וחיבור של כבל 

N2XY FR3100.00מטר
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02.08.11.0030

 מסוג 7X2.5וולט בחתך 1000אספקה התקנה וחיבור של כבל 

N2XY FR3150.00מטר

02.08.11.0040

 מסוג 12X1.5וולט בחתך 1000אספקה התקנה וחיבור של כבל 

N2XY FR3100.00מטר

50.00מטרר" ממ5X6 עד וכולל XLPEאספקה של כבל מנחושת 02.08.11.0050

100.00מטרר" ממ5X16 עד וכולל XLPEאספקה של כבל מנחושת 02.08.11.0070

02.08.11.0140

 1x16 CUPVCוולט בחתך 1000אספקה התקנה וחיבור של כבל 

50.00מטרואו חשוף

50.00מטרCU מסוג 1X35וולט בחתך 1000אספקה התקנה  של כבל 02.08.11.0150

02.08.11.0170

 Cu PVC מסוג 1X95וולט בחתך 1000אספקה התקנה  של כבל 

מטרואו חשוף
100.00

02.08.11.0190

 Cu PVC מסוג 1X300וולט בחתך 1000אספקה התקנה  של כבל 

מטרואו חשוף
180.00

02.08.11.0210

 N2XY מסוג 1X240וולט בחתך 1000של כבל   אספקה התקנה

FR3מטר
50.00

02.08.11.0220

 N2XY מסוג 1X300וולט בחתך 1000של כבל   אספקה התקנה

FR3 בין גנרטור החדש ללוח MCC0 כולל חיבור קצוות לכל קטע 

מטרשהוא מאורך הכבל
4,410.00

02.08.11.0230

 G1וולט קימיים המחברים בין גנרטור קיים 1000של כבלי כוח  פרוק

'קומפMCC0לוח 
1.00

סכוםו" ק0.6/1סכום מוליכים וכבלים 02.08.11.9999

.פ.רנקודות ואביזרים02.08.13.0000

02.08.13.0030

התקנה וחיבור של , נקודת תאורה לחדרי חשמל הכוללת אספקה

קופסת ,  מלוח השרותים עד לנקודהN2XY FR3 5X2.5כבל עד 

הסתעפות מהדקים וצינור פלסטי תיקני וכל הציוד הדרוש לשלמות 

4.00נקודההנקודה

02.08.13.0050

התקנה וחיבור , על או תחת הטיח הכוללת אספקה, ק כוח"נקודת ח

קופסת ,  מלוח השרותים עד לנקודהN2XY FR3 5X2.5של כבל עד 

הסתעפות מהדקים וצינור פלסטי תיקני וכל הציוד הדרוש לשלמות 

1.00נקודההנקודה

1.00נקודה.5X6N2XY FR3ל אך עם כבל "כנ02.08.13.0060

1.00יחידה"גוויס"מפסק תאורה כפול או יחיד או לחצן מואר תוצרת 02.08.13.0070

02.08.13.0090

אטומת " ניסקו"אספקה התקנה וחיבור של קופסת שקעים תוצרת 

ת "מאמ, 4x40A הכוללת ממסר פחת ראשי תלת פאזי IP55מים 

3x32A, 21פאזיים -תים חד" מאמx16A , 2שקעA CEE 5x3 , שקע

3x16A CEE, 216פאזיים - שקעים חדA ,התקנה , כולל אספקה

 וצינור מתכת בין קופסת N2XY FR3 5x10וחיבור של כבל 

1.00'קומפההסתעפות לבין קופסת השקעים

02.08.13.0120

 כניסה כבל 4NO+4NCלחצן פטריה להפסקת חרום מוגן מים  ננעל 

M-251.00'קומפ ממתכת תוצרת פלצולי

1.00'קומפל אך לחצן עם זכוכית"כנ02.08.13.0123

1.00'קומפנקודת טלפון כולל צנרת כבל  חיווט ושקע02.08.13.0130

סכוםסכום נקודות ואביזרים02.08.13.9999

.פ.רגופי תאורה ואביזריהם02.08.14.0000

02.08.14.0001

התקנה וחיבור של גופי תאורה תכלול את כל האביזרים , אספקה

, מנורה, גלנד מתכת: הדרושים להפעלה המלאה של הגוף כגון

מערכת הצתה והפעלה כולל אספקה התקנה וחיבור של , רפלקטור

גוף תאורה יסופק עם . ההסתעפות וצינור. כבל בין גוף התאורה לק

צינור ברזל מגולבן כולל לפטה וחישוק נירוסטה נמתח להתקנת הגוף 

 150W: גופי תאורה בהספקים של גדול מ. לקיר או לעמוד, לתקרה

הערהתקע/המחיר יכלול גם שקע

02.08.14.0250

 עם IP65הרמטי פייבר אטום למים ואבק  , 3500lmגוף תאורה לאד 

 כולל רפלקטור מאולמיניום פנימי UVכיסוי פוליקרבונט עמיד קרני 

-OSRAM DAMPהרמטי פיבר מתוצרת : וסגרי נירוסטה דגם

PROOF-LED-1500-30W-4000K4.00יחידה

סכוםסכום גופי תאורה ואביזריהם02.08.14.9999

.פ.רהארקות02.08.15.0000

02.08.15.0010

ברגים , מ כולל קידוחים" מ60X10פס השוואת פוטנציאלים מנחושת 

1.00מטר1KVוהחיזוקים על ידי מבודדים פיקולו 

02.08.15.0060

התקנה בכל , מ" מ40X4פס הארקה היקפי עשוי מברזל מגולוון של 

58.00 מטרחדרי חשמל ושנאים

02.08.15.0090

התקנה וחיבור של תא ביקורת לאלקטרודת הארקה עשוי , אספקה

4.00'קומפ. טון35- מ עם מכסה כבד ל" סמ50מצנורות בטון 
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מכרז גנרטורים

 כתב כמויות

איגוד ערים איילון

כ אומדן"סהמחירכמותמידה' יחתאורמספר

02.08.15.0100

בקוטר " קופרוולד"התקנה וחיבור של אלקטרודות הארקה , אספקה

תקועה '  מ6מ ובארך של " מ19בקוטר '  מ6מ ובאורך של " מ19

1.00'קומפיקדוולד ושילוטה"אנכית בקרקע כולל חיבור הכבלים אליה ע

02.08.15.0120

התקנה וחיבור של קופסאת חיבורים למערכת הארקה , אספקה

,  מ כולל אביזרי הדרושים לחיבור" מ20X15X10במידות של 

1.00'קומפמהדקים פס נחושת

סכוםסכום הארקות02.08.15.9999

.פ.רתשתיות חשמל02.08.16.0000

02.08.16.0010

מ בתחתית התעלה " ס120או חציבה תעלה ברוחב של /חפירה ו

כולל מצע חול מתחת , באמצעות כלי מכני, מ" ס160ובעומק עד  

, כיסוי, סירטי סימון, מילוי חוזר, בין הצינורות ומעליהם, לצינורות

5.00מטר(.ג.עבור תעלה משולבת מ)הידוק סופי וסילוק העודפים 

02.08.16.0012

תעלה ברוחב , חפירה בידיים כולל השגחה צמודה של מהנדס חשמל

כולל , בידיים, מ" ס160מ בתחתית התעלה ובעומק עד  " ס120של 

סירטי , מילוי חוזר, בין הצינורות ומעליהם, מצע חול מתחת לצינורות

5.00מטר(.ג.עבור תעלה משולבת מ)הידוק סופי וסילוק העודפים , כיסוי, סימון

02.08.16.0020

, 401Aדגם " ולפמן"שוחת ביקורת תקשורת מבטון מדגם מתוצרת 

 טון עם לוגו של 40מ לעומס של " ס60כולל מכסה כביש בקוטר 

, שלבי טיפוס מברזל מגולוון, פתחים לחדירת צנרת, מסגרת, רשת

 לקשירת הכבלים בשני צידי 2ארבע מסילות מגולוונות מצורה 

בצוע חיתוכים לכניסת ,פילוס, ביסוס, כולל חפירה, עוגנים, השוחה

, תיקון חוזר ואיטום לאחר התקנת הצנרת, צינורות לתוך השוחה

כדוגמת תוצרת ולפמן , הידוק סופי וסילוקהעודפים, מילוי קרקע

1.00' יח.מ או שווה תכונות באישור המזמין"תעשיות בע

02.08.16.0022

כולל , 2Aדגם " ולפמן"שוחת ביקורת תקשורת מבטון מדגם מתוצרת 

,  טון עם לוגו של רשת40מ לעומס של " ס60מכסה כביש בקוטר 

ארבע , שלבי טיפוס מברזל מגולוון, פתחים לחדירת צנרת, מסגרת

,  לקשירת הכבלים בשני צידי השוחה2מסילות מגולוונות מצורה 

בצוע חיתוכים לכניסת צינורות ,פילוס, ביסוס, כולל חפירה, עוגנים

, מילוי קרקע, תיקון חוזר ואיטום לאחר התקנת הצנרת, לתוך השוחה

מ או "כדוגמת תוצרת ולפמן תעשיות בע, הידוק סופי וסילוקהעודפים

1.00' יח.שווה תכונות באישור המזמין

02.08.16.0090

,  מטר2בגובה , מותקן באדמה, עמוד מתכת לסימון תוואי כבלים

2.00יחידהכולל שלט מתאים מאלומיניום

02.08.16.0100

 מיוצר לפי 10דרג , י"מאושר חח , 8" קשיח לחשמל  PVCצינור 

טמון , עם מצמד פעמון,  מטר6באורך , בגוון אפור, י"אישור חח

אטמים , כולל תמוכות, (ספייסרים)בתעלה חפורה על גבי תמוכות 

24.00מטרמ" מ8חוט משיכה מפוליאתילן בקוטר 

24.00מטר6"ל אך "כנ02.08.16.0110

24.00מטר4"ל אך "כנ02.08.16.0114

24.00מטרקוברה בחפירה  כולל חוט משיכה" 8 שרשורי PVCצינור 02.08.16.0130

24.00מטרקוברה בחפירה  כולל חוט משיכה" 6 שרשורי PVCצינור 02.08.16.0135

24.00מטרקוברה בחפירה  כולל חוט משיכה" 4 שרשורי PVCצינור 02.08.16.0140

24.00מטרקוברה בחפירה  כולל חוט משיכה" 3 שרשורי PVCצינור 02.08.16.0140

סכוםסכום תשתיות חשמל02.08.16.9999

.פ.רי ובדיקת מתקן"שעות עבודה ברג02.08.18.0000
50.00ע"שחשמלאי מוסמך02.08.18.0010

50.00ע"שחשמלאי עוזר02.08.18.0020

50.00ע"שרתך ומסגר02.08.18.0030

50.00ע"שמהנדס מנהל עבודה02.08.18.0040

02.08.18.0090

כל , י"י מהנדס בודק וחח"בדיקה ואישור של מערכת החשמל ע

, בתום הביצוע, לפני החשמול, הבדיקות שידרשו במהלך הביצוע

ולאחר חשמול כולל אישור המתקן וחתימה על תוכניות לאחר ביצוע 

ובנוסף לוחות חלוקה ראשיים וכבלים  בין שנאים ללוחות מתח נמוך 

1.00'קומפהקיימים בשטח

סכוםי ובדיקת מתקן"סכום שעות עבודה ברג02.08.18.9999

סכוםסכום01.08.99.9991

אחוזיםהנחה באחוזים01.08.99.9992

סכוםסכום לאחר מתן הנחה01.08.99.9993

18%סכוםמ"מע01.08.99.9998

סכוםסהכ01.08.99.9999
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